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Antrag auf Befundpritfung fur Stromzahler
»Zu hoher Stromverbrauch?*

Sehr geehrter Kunde, )
aufgrund unserer bisherigen Uberprifung ist eine Fehlablesung/Fehlschatzung als Ursache des lhrer
Meinung nach zu hohen Stromverbrauches auszuschlieRen.

Weitere Ursachen konnten unter Umstanden sein:
1. Unbekannter Stromverbrauch?

Bitte prufen Sie, ob elektrische Lampen und Gerate angeschlossen sind oder waren, deren Existenz,
Anschlusswert oder Benutzungsdauer Sie bisher nicht beriicksichtigt haben oder lhnen nicht bekannt
sind. Zur einfachen Uberpriifung ob unbekannte Stromverbraucher vorhanden sind, nehmen Sie bitte alle
Sicherungen heraus (oder FI-Schalter falls vorhanden).

Bei mechanischen Z&hlern muss die Zahlerscheibe nun - gemaf Eichordnung an der farbig markierten
Stelle - im Sichtfenster des Zahlers zum Stillstand kommen. Bei elektronischen Zahlern muss die Impuls-
LED entweder dunkel bleiben oder auf Dauerlicht (je nach eingebautem Zahlertyp) Gbergehen.

Dreht sich die Zahlerscheibe weiter bzw. blinkt die Impuls-LED, kénnte Stromentnahme an unbekannter
Stelle die Ursache lhres hohen Stromverbrauches sein.

2. Erdschluss in der Anlage

Als Erdschluss bezeichnet man die direkte Verbindung zwischen einer spannungsfihrenden Phase und
Erdpotential oder einem geerdeten Gerat. Falls Sie einen derartigen Fehler (Gefahrenquelle!) vermuten,
lassen Sie bitte umgehend die Anlage von einem zugelassenen Elektroinstallateur Giberprifen.

Durchfihrung der Befundprufung:
Die Befundprifung umfasst:

a) die Prufung auf Einhaltung der Bauvorschriften u. der Zulassungen
(innere u. aulRere Beschaffenheitsprifung)
b) die Prufung der messtechnischen Eigenschaften (messtechnische Prufung)
c) die Prifung der Isolationsfestigkeit (bei Elektrizitatszahlern und Messwandlern)

Eine genaue messtechnische Prifung des Zahlers (Befundpriifung) muss durch eine staatlich anerkannte
Prifstelle erfolgen, d. h. der Zéahler muss ausgewechselt und zur Priifstelle gebracht werden. Wir bitten zu
beachten, dass die Prifungsgebihren und die Kosten der Zahlerauswechslung zu lhren Lasten gehen,
wenn die Zahlerpriufung keine Abweichung von der gesetzlich vorgeschriebenen Messgenauigkeit und
den Vorschriften gemafR Eichordnung ergibt (8 8 Abs.2 der Stromgrundversorgungsverordnung -
StromGVV).

Wenn Sie eine Befundprifung winschen, bitten wir Sie, das Original des anhédngenden "Antrag auf
Befundprifung” unterschrieben an uns zuriick zu senden. Ein Mitarbeiter wird sich dann zwecks
Terminvereinbarung mit lhnen in Verbindung setzen.

Ruckfragen unter Tel. 07742/85675-0:

Die Kopie ist fur Sie bestimmt.

Mit freundlichen GriiRen

Energieversorgung Klettgau-Rheintal GmbH & Co. KG
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Antrag auf Befundprtfung

Bei der staatlich anerkannten Prifstelle fir Messgerate fiir Elektrizitat

Energieversorgung Klettgau-Rheintal GmbH & Co. KG Ansprechpartner
Industriestraf3e 19 Kundenservice Strom
79771 Klettgau Tel. 07742/85675-0

Fax 07742/85675-99

Kundennummer

Name des Kunden

StralRe Hausnummer Postanschrift (falls abweichend von Verbrauchsstelle)

PLZ Ort PLZ Ort

Die rechtlichen Grundlagen fir Befundprifungen sind in der MessEV festgelegt. Zu Ihrer Information ist
nachfolgend ein Auszug aus "MessEV" angegeben.

Verordnung Uber das Inverkehrbringen und die Bereitstellung von Messgeraten auf dem Markt sowie tber
ihre Verwendung und Eichung (Mess- und Eichverordnung - MessEV)

8§ 39 Durchfiihrung der Befundprufung

(1) Auf eine Befundprifung nach § 39 Absatz 1 des Mess- und Eichgesetzes sind die Regelungen des §
37 Absatz 1 und 2 entsprechend anzuwenden, wobei an Stelle der Fehlergrenzen die
Verkehrsfehlergrenzen zu beruicksichtigen sind.

(2) Bei der Befundpriifung ist die Verwendungssituation des Messgeréts zu bertcksichtigen.

(3) Auf Verlangen der antragstellenden Person kann auch eine Teilbefundprifung im Hinblick auf einzelne
Aspekte der Befundprifung durchgefiihrt werden.
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Die Kosten gehen zu Lasten des Antragstellers, wenn die Befundpriifung ergibt, dass das Gerat den
gesetzlichen Bedingungen entspricht. Andernfalls trdgt die EVKR GmbH & Co. KG die Kosten. Die
entstehenden Kosten sind aufgelistet.

Ich bin damit einverstanden, dass der Zahler zur inneren Beschaffenheits- und Zahlwerkspriifung geoffnet
wird (bitte ankreuzen):

oja onein

Ort, Datum Unterschrift

Vom Zahlermonteur auszuflllen

Zahlernummer: Fabrikat: Typ: Stromstarke:

Name des Monteurs: Unterschrift:

Kosten fur die Befundprifung

1. Gebuhren fur Befundprifung gemafl Mess und Eichverordnung
Einsendung des Zahlers an ein Prifinstitut Gemal Aufwand
Kostenanteil fur den Zahlertausch der o. a. Gerate durch den Gemal Erganzenden
Netzbetreiber Bedingungen NAV
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